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SUNZone BMAS Building Server

火災消防子系統

環境監控(進排風、燈光、給排水、暖通)子系統

電力監控(緊急電力、電力節能、電動車充電、台陽能)子系統
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監控系統(外部)



子系統架構圖子系統架構圖
§ 點位總覽: 切換圖模式/列表模式/遠端控制/遠端狀態
§ 即時事件: 跳圖模式/事件模式
§ 歷史事件: 事件模式/Dash Board 模式
§ 通訊狀態: 重置MODBus RTU
§ 系統編輯:
系統設定/網路設定/使用者設定/時間控制排程設定/群組控制/手機簡訊通報/Email通報/APP
通報/SUNZone BMAS Building Server連動/MODBus RTU及點位對應設定/WEB API連動設定/跳圖
設定/Import Export設定檔
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§ 1案場名稱與LOGO

事件欄

火災消防子系統火災消防子系統

系統設置

通訊狀態

歷史事件

即時事件

點位總覽

概況 溫度感應煙感設備消防設備

設備在線設備離線

煙感設備 事件狀態比例 設備警報/故障比例

設備警報 電量不足 解除警報 設備警報 設備故障

設備比例 設備警報排行 設備故障排行

煙霧偵測器瓦斯偵測器

警報次數站點編號設備位置設備名稱 警報次數站點編號設備位置設備名稱



火災消防子系統火災消防子系統
案場名稱與LOGO

事件欄

系統設置

通訊狀態

歷史事件

即時事件

遠端狀態

遠端控制

列表模式

切換圖模式

點位總覽

概況 溫度感應煙感設備消防設備
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